Подача питания загорается светодиод ALARM 

AT+IPR=19200

ATE0

AT+CMSS=2

(приходит смс попытка подбора ключа)

ATH

Установка на охрану ключом 30 сек задержка.

Встала.

Дозвон.

ATA

ATH

ATE0

Запрос смс

AT+CPBR=4

ATD#100#;

AT+CMGF=1

AT+CPBR=3

AT+CMGS="+79195776000"

ALARM-ON

POWER-OFF

THERM=NO SENSOR

INP:

1-ON

2-ON

OUT:

1-OFF

2-OFF

3-OFF

4-OFF

Balance:69,56r                                              


(смс пришло)

 разрыв входа 2

AT+CMSS=3 

восстановил вход 2 

приходит смс (сработал пожарный датчик)

AT+CMSS=2

(пришло смс попытка подбора ключа) 

далее опять дозвон 

опять запрос смс

ATA

ATH

ATE0

AT+CPBR=4

ATD#100#;

AT+CMGF=1

AT+CPBR=3

AT+CMGS="+79195776000"

ALARM-ON

POWER-OFF

THERM=NO SENSOR

INP:

1-ON

2-ON

OUT:

1-OFF

2-OFF

3-OFF

4-OFF

Balance:63,71r                                              

(смс пришло) 
разрыв входа 1
AT+CMSS=3

AT+CMSS=2

ATH

ATD>SM1;

ATH

ATD>SM2;

восстановил шлейф

ATH 

делаю дозвон 

ATA

ATH

ATE0

AT+CMSS=3

AT+CMSS=2

